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KLEMMENKASTEN auf Aggregat
Terminal box on power pack

WAGO Klemme
WAGO clamp

BEIM ANSCHLUSS DES AGGREGATES MUSS EINE 5 ADRIGE LEITUNG VERWENDET WERDEN
WHEN CONNECTING THE UNIT, A 5-WIRE CABLE MUST BE USED

Die Montagearbeiten müssen von einer Elektrofachkraft
durchgeführt, bzw. mindestens überprüft werden.
Eine Sicherheitsprüfung muss durchgeführt werden.
Messtechnische Überprüfung des Schutzleiters auf dessen Niederohmigkeit.
Isolationsprüfung 

The installation work must be carried out by a qualified electrician
or at least checked by a qualified electrician.
A safety check must be carried out.
Measurement check of the protective conductor for its low impedance.
Insulation test 
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